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摘要!为准确把握航天测控站的供电系统运行情况&设计一套航天测控站供电系统智能监测系统&系统将实现对测控站中多

类型供电终端的数据采集&并通过统一的数据采集终端发送至采集上位机&上位机将获取的数据存储并分析&最后以网页形式展

现数据采集及分析结果$通过实现软硬件结合*

<

+

=

与
>

+

=

架构结合的供电系统智能监测系统&提出一种航天测控站对其供电系

统进行监测的新方法&并通过实验论证其设计方案的可行性$通过所设计方案&可以及时有效发现供电系统的隐患&提高供电系

统运行的稳定性和可靠性&为保障航天发射的顺利实施提供有力支撑%

关键词!供电系统$智能监测$系统设计$数据采集$数据发布
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引言

供电系统通常是一个单位的命门所在&电力的不稳定

将直接影响单位业务的正常开展&尤其在航天系统这样一

个高标准*严要求的领域&确保供电系统的稳定运行&具

有重大的意义%如果航天测控站的供电系统不稳定&可能

会导致测控设备跟踪测量飞行器的任务失败&甚至可能会

导致测控烧毁*损坏%目前&在各航天测控站中&通过各

类型的电力设备对供电系统的监测并不少见&但是对于监

测数据的统一收集*分析及显示并没有很好的方案&该文

结合工作实践&设计一种适用于航天测控站的供电系统智

能监测系统&其目的在于打通包括测量及供电设备在内的

各电力设备之间的壁垒&将各类型电力设备实现从数据采

集到分析&再到显示的集中智能监测&以及时把握供电系

统存在的隐患&提高供电系统的稳定性和可靠性&从而提

高航天测控设备参加测量任务的可靠性%

当前部分航天测控站的电力监测系统尚未健全&通常

依靠人的干预&来观测记录分析预测%对电力系统的监测&

主要通过日常的日*周*月维护&以及在航天发射的关键

时刻&安排专人到实地进行监视来实现%监测的过程&也

是通过监测人员对关键指标的表格化记录为记录方式&而

且关键指标的采集并不完整&部分有用指标不具备采集条

件%对电力系统监视分析过程&以及对可能发生的故障的

预判&也高度依赖监测人员的经验来进行判断%

因此&目前航天测控站的电力系统监测主要存在以下

几方面问题)

&

"数据并没有被充分挖掘&部分有价值的数据&因为

不具备采集条件而未被采集&部分数据虽然开放了接口&
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#

具备被采集的条件&但并没有得到重视&长期处于离线采

集状态$

"

"没有供电数据自动记录*存储手段&大量有价值数

据未被存储$

%

"缺乏对数据的分析手段&数据的处理受限制$

$

"缺乏数据的集中统一显示手段%

针对以上问题&本文提出以下几种处理方案)

&

"针对数据采集方式的缺失&设计了一套新的软硬件

结合的数据采集模块&通过硬件上&设计数据采集末端局

域网和数据采集主干网&将不同类型的涉电设备的电力参

数&根据其各自的通信方式&如网口或者串口&选用不同

的数据采集设备&从而实现将所有的涉电设备&都通过以

太网就近接入%

"

"为解决数据记录*存储手段缺失问题%结合数据采

集模块&并设计数据发布模块的数据存储功能&同时通过

设计
>

+

=

架构&即在本地搭建以数据采集设备为核心的数

据采集末端局域网采集数据&将数据经过数据采集主干网

传输&上传至搭建了数据发布模块的上位机中心服务器&

两者之间通过固定通信协议沟通%从而实现了数据存储

功能%

%

"针对数据分析手段缺失的问题&设计了数据发布模

块的数据分析功能%通过在上位机服务器布设供电系统智

能监测服务器软件&实现
%

个功能&一则与数据采集终端

沟通的功能&二则数据存储分析功能&三则数据推送功能%

$

"针对数据显示手段缺失的问题&将供电系统智能监

测服务器软件设计为
<

+

=

架构&通过软件后台&将数据进

行推送的功能&用户可通过网页前端查看数据和分析结果%

@

!

供电系统智能监测系统的设计

供电系统智能监测系统&运行框架如图
&

所示%

图
&

!

供电系统智能监测系统拓扑图

可据此分为两个大功能模块&分别为数据采集模块和

数据发布模块%

@A@

!

数据采集模块

数据采集模块主体架构为
>

+

=

架构&即服务器配合客

户端的架构&服务器即上位机服务器&以及其上所运行的

供电系统智能监测服务器软件&客户端即数据采集终端&

以及终端上所运行的数据采集客户端软件%可通过此设计&

解决数据采集方式缺失的问题&以及实现将采集数据统一

上传至中心服务器的功能%

&;&;&

!

硬件设计

硬件设计区分为数据采集末端局域网&以及数据采集

主干网结构%数据采集末端局域网为数据采集主干网中的

子节点%一个数据采集主干网可根据需求包含若干个数据

采集末端局域网%

&;&;&;&

!

数据采集末端局域网

数据采集末端局域网为整个智能监测系统中的基本单

元&是数据采集中的最前端环节&与供电系统直接相连接&

通过各类传感器及各类通信接口&直接或者间接的获取各

电力设备的各参数数据&如图
"

所示%

图
"

!

数据采集末端局域网拓扑图

&

"数据采集终端)

数据采集终端为整个数据采集末端局域网的核心&通

过以太网口&经交换机&与各个终端设备&根据其通信接

口*通信协议进行沟通&终端设备若采用串口通信&则通

过串口服务器与相应终端设备沟通&若采用以太网口&则

直接沟通%串口服务器与数据采集终端之间为保证数据的

可靠性&采用
8>9

模式进行沟通%数据采集终端采用嵌入

式设计&基于国产龙芯
"Y&###

芯片设计的开发板&带
$;"

英寸触摸屏&以及
:>

音频口等&开发板运行
M42PX

内核&

可运行基于
Z6

开发的
>[[

程序&即数据采集客户端软

件&该软件通过通信协议与各电力设备通信&获取其电参

数&并整理成为统一的通信格式&外发至上位机服务器%

"

"继电器设备)

继电器在供电系统中起到的测量的作用&可测量三相

电的电压值&通常继电器设备包含有显示屏幕&可实时监
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#

%

!!!!

#

测三相电数值&继电器一般使用
\=$,+

串口与外部通信%

选用继电器是在本地需要监测的三相电路数较少&并且需

要本地也可实时显示查阅的情况下使用%缺点是继电器通

常只能测量一路三相电&优点是本地可实时显示查看%

%

"模拟量采集器)

模拟量采集器即采集模拟信号并获取其数值的设备&

可通过
:

+

-

采样&采集电压值和电流值&其中电压值可直

接从电路中串接分线&电流值需要互感器的配合%常见的

模拟量采集器量程有&电压
#

至
"$]

&电流
#

至
"#

毫安%

可根据需求选择采集路数%模拟量采集器的通信接口通常

为
\=$,+

串口%该设备适合用于用电设备端&比如采集机

房机架用电情况%所选用的模拟量采集器的技术参数可见

表
&

%

表
&

!

常见模拟量采集器的技术参数

技术参数 描述

输入量程
#

!

[+]

&

&

!

[+]

&

#

!

"#O:

&

$

!

"#O:

输入方式
,

通道单端输入

采样频率
:-

采样高达
&^_W

&

,

通道同步采样$

^.-<@=

通讯更新速率
&#_W

分辨率
&"

位

精度等级
"̀a

输入阻抗
"#^

"

通信接口 光电隔离&

\=$,+

通讯接口

通信协议
标准

F̂RKPV5\8@

&支持
,

位数据位&

&

位停止位&

无+奇+偶校验
%

种格式可选

通讯波特率
&"##K

7

V

&

"$##K

7

V

&

$,##K

7

V

&

)(##K

7

V

&

&)"##K

7

V

&

%,$##K

7

V

&

+'(##K

7

V

&

&&+"##K

7

V

通信距离
\=$,+

通讯距离
#

&###^

工作电压
&+

!

%#]->

保护等级
电源接口有极性保护&通讯口隔离电压

"+##]OV

+##->

连续&

[

+

b&+Y]c=-

保护&防雷击&放浪涌

产品稳定性 采用进口芯片&内置看门狗&可靠性高

功率消耗
#

"###Od

重量 不含包装约
#;%3

A

使用环境 温度!

b$#e

!

[,+e

"&湿度!

#

!

,+f

!不结露""

安装方式 标准
%+OO@

形导轨安装

$

"三相
$

回路电参数采集模块)

三相
$

回路电参数采集模块&可测量相电压和相电流&

以及功率*功率因数*有功电能等&常见的相电压量程在

"#

!

+##]

之间&常见的电流量程为
&

!

"#:

之间&电流测

量需要配合外置互感器%与模拟量采集器类似&通过对模

拟量的
:

+

-

转换实现数据的采样&区别在于通常普通的模

拟量采集器的量程较小&而三相
$

回路电参数采集模块的

量程较大%通常采用
\=$,+

的通信接口%该设备适合用于

配电机房这样的主干电路机房中%常见的三相
$

回路电参

数采集模块的示意图如下%

+

"油机设备)

航天测控站中&通常都会安装有油机设备&用于对市

图
%

!

常见三相
$

回路电参数采集模块示意图

电的冗余备份&当市电中断供应时&所采用的应急手段&

油机可以采集的电参数通常有&油机额定功率*额定电压*

额定频率*额定电流*额定转速等等&可见表
"

%

表
"

!

油机常见参数

参数名 单位 定义及取值范围

额定功率
3d

&

3]E

发电机输出的有功功率

额定电压
]

通常标注有三相额定电压和单向额定电

压&如
$##]

+

"%#]

额定频率
_W

区分为工频机组和中频机组&如
+#_W

+

$##_W

额定电流
:

指发电机定子绕组允许长时间通过的电

流大小

额定转速
Q

+

O42

对应额定功率下发电机转子的转速

(

"

@9=

设备)

航天测控站因为其特殊性质&对其电力使用的稳定性

及可靠性&都有着较高的要求&因此必定会配备有
@9=

设

备&

@9=

设备即不间断电源设备&通常起到两个作用&一

个是稳压&无论是市电还是油机发电的输入&其电力都是

不可靠的&会有着较大的波动&这对于测控设备来说是不

可接受的&因此
@9=

设备的稳压功能有着非常重要的作

用&另一个作用是当接入的电力中断或者电力在几路来源

中切换时&保持经过
@9=

设备的后侧用电设备不断电&能

无缝衔接%

@9=

设备可以采集的电参数有输入电压*最近

一次的异常电
!

*输出电压*输出电流*输出频率*电池

总电压*

@9=

温度*

@9=

状态*预计电池备用时间*电池

容量百分比*输出有功功率*输出视在功率*总功率*负

载百分比*故障代码*警告代码等%

@9=

设备通常可通过

网口和串口两种方式与外部通信%

'

"蓄电池监测系统)

蓄电池组是
@9=

的配套设备&通常一套
@9=

设备起码

配备有一组蓄电池&一组蓄电池通常包含有
%"

块蓄电池&

一块蓄电池通常额定电压为
&"]

&容量常见的有
&##

安时

或
&"#

安时%蓄电池监测系统是用于对蓄电池组的状态监

!
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测的设备&能监测得到的电参数有单块电池的电压*电流*

电阻和温度值&每一组蓄电池组的电压值和电流值*以及

系统根据所获取参数及预设指标所给出的告警信息等%蓄

电池监测系统通常采用串口通信&通信模式如图
$

%

图
$

!

蓄电池监测系统通信模式

,

"温湿度计)

通常供电设备最容易受到温湿度变化而出现问题&同

样&温湿度变化也是最直接能反映供电设备状态的参数指

标&因此温湿度虽然并不是直接的电参数&因为其重要性&

纳入到电力设备范畴&对其进行参数采集%温湿度计通常

采用网口接入以太网%常见以太网型温湿度计参数如表
%

%

表
%

!

常见以太网型温湿度计参数

供电
->&#

!

%#]

功耗
#!'d

通信接口

\*$+

网口&

8>9

数据上传&支持静态
/9

地

址*

-_>9/9

地址自动获取功能*支持跨

网关*

-I=

域名解析

:

准精度
湿度

"̀f\_

!

+f\_

!

)+f\_

&

"+e

"

温度
#̀!$e

!

"+e

"

<

准精度!默认"

湿度
%̀f\_

!

+f\_

!

)+f\_

&

"+e

"

温度
#̀!+e

!

"+e

"

变送器电路工作温度
b"#e

!

[(#e

&

#f\_

!

,#f\_

探头工作温度 默认
b$#e

!

[,#e

&其他量程可定制

探头工作湿度
#f\_

!

&##f\_

温度显示分辨率
#!&e

湿度显示分辨率
#!&f\_

温湿度刷新时间
&V

长期稳定性
湿度

$

&f\_

+

T

温度
$

#!&e

+

T

响应时间
湿度

$

,V

!

&O

+

V

风速"

温度
$

"+V

!

&O

+

V

风速"

数据上传时间 默认
"=

+次&

&=

!

&####=

可设

&;&;&;"

!

数据采集主干网

数据采集主干网采用星型接入结构&即一个数据采集

主干网可以接入若干个数据采集末端局域网&如图
+

所示%

&;&;"

!

软件设计

数据采集模块中的软件部分&主要便是数据采集终端

图
+

!

数据采集主干网

中的数据采集客户端软件的开发&该软件的开发应该聚焦

两个方面的内容&一则通信协议设置模块&包含与电力设

备沟通采集数据以及与上位机沟通两部分&二则网络通信

模块%

&;&;";&

!

通信协议设置模块

该模块解决的是在与各个方向的通信过程中&会涉及

到的通信协议的问题%

&

"与各电力终端设备的通信协议)

与各电力终端设备的通信协议&主要采用串口与串口

服务器的方式%在常见的电力设备中整体可区分为两种串

口通信协议&一种为规则的通信协议&按照标准的起始码*

地址码*命令字*数据*校验码的格式生成的通信协议%

另一种为不规则的通信协议&比如
@9=

设备&通常其通信

协议并不规则&使用其厂家自行定义的一套规则%

图
(

!

与电力终端设备的通信协议生成流程图

"

"与上位机服务器沟通的通信协议)

与上位机服务器沟通&采用网络报文的格式&因此其

通信协议格式按照智能监测系统内部约定好的格式即可&

通常可按照如下格式约定%

!
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图
'

!

与电力终端设备的通信协议生成流程图

报文包含有报文类型*目的地址*源地址*数据域长

度*数据域*校验位等内容%报文类型即可区分是控制命

令还是测量数据&以及该条报文所含数据&采集自何种电

力设备等&目的地址可区分接收方&通常是上位机服务器&

源地址可区分来源&如哪台数据采集终端&数据域长度即

告知接受者数据域的长度为多长&该长度即为后续数据域

的字节数&最后使用校验码保证数据报文的准确性%

&;&;";"

!

网络通信模块

网络通信模块用于实现数据的收发%包含与串口服务

器的数据收发&以及与上位机服务器的数据收发%

&

"与串口服务器的数据收发)

与串口服务器的通信&采用
8>9

模式&在串口服务器

的每个端口中分别启用
8>9

的客户端模式&以端口号区分

设备&在数据采集终端启用
8>9

的服务器模式&当有电力

设备上线时&串口服务器相应端口激活&与数据采集终端

沟通成功&数据采集终端开始根据轮询电力设备&获取相

应数据%流程如图
,

%

图
,

!

与电力终端设备的通信协议生成流程图

"

"与上位机服务器的数据收发)

与上位机服务器采用
@-9

组播的通信方式&组播的优

势是不挤占网络资源&数据的可靠性通过通信协议中的校

验码来保证%

@AB

!

数据发布模块

数据发布模块的主要聚焦于
%

个功能&一则数据存储&

二则数据分析&三则数据显示%以解决数据存储*分析和

显示手段缺失的问题%数据发布模块部署在上位机服务器

中&即供电系统智能监测服务器软件&该软件采用
*EUE

语

言编写%

&;";&

!

数据存储功能

通过与数据采集终端形成
>

+

=

架构&数据采集终端将

采集到的数据通过以太网组播形式发送&上位机服务器中

的供电系统智能监测服务器软件通过加入组播组接收数据%

接收到数据后&拆解包头&可获悉属于何种电力设备数据&

通过预设的该类型电力设备的数据格式拆解数据域内容&

并存入相应数据表%流程如图
)

%

图
)

!

上位机拆解报文并存储流程图

&;";"

!

数据分析功能

在供电系统智能监测服务器软件中&数据分析智能性

的最重要的体现&通过这一功能&将已获取的所有数据进

行尽可能的数据分析&以挖掘数据的价值%

&;";";&

!

可统计分析的参数

常见数据分析需求如下%

&

"统计近期某测控设备的耗电量趋势&判断是否存在

何种异常$

"

"统计蓄电池近期内阻上升趋势&判断蓄电池健康状

况&判断蓄电池是否已老化严重&是否需要进行蓄电池

更换$

%

"根据预设的范围值&对超出正常范围的参数进行

告警$

$

"统计油机的通过对油机供电的一段时期内的参数值

趋势进行分析&判断油机是否存在异常$

+

"通过对市电采集的一段时期内的参数值数据趋势进

行分析&判断市电是否存在异常%

(

"通过对内部电网的一段时期内的参数值进行分析&

看是否存在异常值&看是否有接线松弛等风险项存在的

可能%

&;";";"

!

回归分析方法

在数据分析预测中&比较常见的分析方法为回归分

析法%

!
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回归分析法根据自变量的数目&区分为一元回归分析

法和多元回归分析法%可按照自变量和因变量之间的变化

关系&分为线性回归分析和非线性回归分析%

以蓄电池老化为例&蓄电池老化的一个典型特征是内

阻开始增大&可以以内阻作为自变量参数&来反映蓄电池

老化的一个趋势%

设内阻的值为
!

&设蓄电池已使用时间为
"

%当内阻的

值越大&蓄电池的已经使用时间越长&即
!

越大&&

"

则越

大&这是一个正相关的过程&但
!

一开始不为零&因此&

这是一个一元的线性回归分析问题%可以列出一个简答的

线性相关函数如下%

"

#

$

!

#

%

!

&

!

#

%"

#

&

!

"

"

$

#

&

'

!

"

"

$#

,

"

!

&

"

!!

其中)

#

代表为第
#

次记录内阻值&

!

#

为一个常数项&

!

&

为
!

#

的系数&

"

为不可观测的随机误差&

&

!

"

"代表着
"

的期望应当为
#

&即不可观测的随机误差应当趋于
#

&

'

!

"

"

g

#

"所指的
#

"是未知参数&即
#

" 的方差应当趋于某个

固定的值%该式即为一元线性回归模型&

!

(

为回归系数&

在此
(

取
#

和
&

%

在
#

次观察记录后&可以得到
#

组数据&此时
#

个
"

值

可以组成
!

矩阵&

#

个
!

值可以组成
"

矩阵&

#

个
"

值写作
!

矩阵&组成如下函数%

)

$

*

!

%"

&

!

"

"

$

#

&

'

!

"

"

$#

,

"

!

"

"

!!

使用最小二乘估计&估计
*

中的
!

#

和
!

&

值%

+

!

$

!

*

,

*

"

-

&

*

,

)

!

%

"

!!

可计算得到参数值&并通过以下公式判断结果的好坏%

.

$

)

-

*

+

!

!

$

"

/

.

$

.

,

.

!

+

"

$

"

.

$

/

.

0

-

(

-

&

!

(

"

!!

其中)

.

为残差向量&

/

.

为残差平方和&

$

"

.

为剩余

方差%

求出的一元线性回归模型即可作为蓄电池生命周期的

函数&进而判断其剩余寿命%

&;";%

!

数据显示功能

在供电系统智能监测服务器软件中&采用
<

+

=

架构显

示数值&显示的参数包括原始数据和分析结果数值%供电

系统智能监测服务器软件作为服务器端&采用
*EUE

语言编

写&通过
BCKVF13C6

与前端网页页面进行沟通&实现双向握

手实时收发数据&实时更新页面数据&保证页面数据的实

时性&以及数据的可靠性%

BCKVF13C6

的沟通机制如图
&#

所示%

B

!

实验验证

为测试方案的可行性&现根据现实环境&设计如下实

验&对系统性能进行测试%

图
&#

!

BCKVF13C6

原理机制图

BA@

!

串口终端接入容量测试

串口终端接入容量测试&目的在于测试数据处理终端

通过串口服务器轮询各涉电设备数据的能力&其是否满足

航天测控站的需求&并找到单个数据采集末端局域网的最

佳采集方案%

表
$

!

单个设备极限轮询测试

测试内容 单个设备极限轮询测试

测试方案

,

口串口服务器满载状态下&分别接入
%

个继电器*

&

个

模拟量采集器*

&

个电参数采集模块*

&

台
@9=

*

&

套蓄

电池检测系统*

&

台油机%

单个设备极限轮询测试%依次从端口
&

到端口
,

&依次

轮询设备%测试时设置
+

档频率&

&

至
+

档&依次为
(#

秒
&

次&

%#

秒
&

次&

&#

秒
&

次&

+

秒
&

次&

&

秒
&

次的五档

频率&每次设置完毕采集
&#

分钟%

记录内容
每档采集频率下采集是否正常&获取各设备极限采集

档位%

测试结果

继电器
+

档

模拟量采集器
+

档

油机
$

档

电参数采集模块
$

档

@9= $

档

蓄电池监测系统
%

档

通过本实验结果分析&可知测试数据处理终端通过串

口服务器轮询各涉电设备数据的能力&满足航天测控站的

需求&并且可知满足航天测控站需求的最佳档位组合为继

电器采用
&

秒
&

次采集频率&模拟量采集器采用
&#

秒
&

次

采集频率&油机采用
&#

秒
&

次采集频率&电参数采集模块

采用
&#

秒
&

次采集频率&

@9=

采用
&#

秒
&

次采集频率&

蓄电池监测系统采用
%#

秒
&

次采集频率%

BAB

!

网络收发包测试

网络收发包压力测试的目的&在于测试上位机服务器

是否满足航天测控站对数据采集末端局域网数量的需求&

!
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通常&这个数量需求应当大于
&#

个%

表
+

!

满载同时轮询测试

测试内容 满载同时轮询测试

测试方案

,

口串口服务器满载状态下&分别接入
%

个继电器*

&

个模拟量采集器*

&

个电参数采集模块*

&

台
@9=

*

&

套

蓄电池检测系统*

&

台油机%

满载同时轮询测试%在每个设备的极限轮询档位下&

分别调整档次&测试满足需求下&尽可能多采集数据的

最佳组合%

记录内容 每次采集是否正常&记录产生的最大接收数据流量%

测试结果
满足航天测控站需求

的最佳档位组合

继电器
b+

档

模拟量采集器
b%

档

油机
b%

档

电参数采集模块
b%

档

@9=5%

档

蓄电池监测系统
b"

档

表
(

!

上位机服务器接收数据测试

测试内容 上位机服务器接收数据测试

测试方案

测试过程&使用网络发送软件&模拟数据采集终端运行

在最佳采集方案的状态&往上位机服务器发送组播

数据%

每台计算机允许多开网络发送软件&但每台计算机最多

运行
%

个网络发送软件%

记录内容
每次增加一个网络发送软件&记录此时上位机服务器的

运行状态%

测试结果 最多接入数据采集终端数
&#

个以上&满足航天测控站

需求%

通过本实验结果分析&可知上位机服务器软件&可同

时采集
&#

个以上&采用最佳档位组合进行采集的末端局域

网的数据&满足航天测控站对数据采集末端局域网数量的

需求%

BAC

!

上位机服务器数据存储测试

在执行网络收发包压力测试时&同时执行上位机服务

器数据存储测试&测试上位机服务器是否满足航天测控站

对
&#

台以上数据采集终端进行正常的存储数据%

表
'

!

上位机服务器数据存储测试

测试内容 上位机服务器数据存储测试

测试方案

测试过程&仿真
&#

个以上的数据采集终端发送数据

状态&上位机服务器进行数据存储&存储运行三十

分钟%

记录内容 记录数据存储是否正常%

测试结果 存储是否正常
满足上位机服务器同时对

&#

个以上

数据采集终端进行存储操作的需求%

通过本实验结果分析&可知上位机服务器软件的存储

功能&可同时存储
&#

个以上&采用最佳档位组合进行采集

的末端局域网的数据&满足航天测控站对上位机服务器数

据存储性能的需求%
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显示界面刷新率测试

在执行网络收发包测试时&同时进行显示界面刷新率

测试&测试上位机服务器是否能将
&#

台以上数据采集终端

所发送的采集的数据*及分析的结果实时显示在网页中%

表
,

!

显示界面刷新率测试

测试内容 显示界面刷新率测试

测试方案

测试过程&仿真
&#

个以上的数据采集终端发送数据状

态&上位机服务器进行数据推送至前端页面&页面刷新

运行三十分钟%

记录内容 网页刷新是否正常%

测试结果
刷新是否

正常

满足航天测控站对同时对
&#

个以上数据

采集终端进行数据处理及显示的需求%

通过本实验结果分析&可知上位机服务器软件的分析

显示功能&可同时处理*分析并显示
&#

个以上&采用最佳

档位组合进行采集的末端局域网的数据信息&满足航天测

控站对上位机服务器数据处理显示性能的需求%
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系统稳定性测试

在执行全系统的压力测试的同时&测试系统的稳定性&

包含从数据采集&到数据存储&到数据分析&再到数据局显

示的整个过程的测试%主要测试对象为数据采集模块和数据

发布模块的稳定性&通过查看供电系统智能监测服务器软

件&以及数据采集客户端软件的运行情况判断运行状态%

表
)

!

显示界面刷新率测试

测试内容 系统稳定性测试

测试方案
全系统运行&包含从数据采集&到数据存储&到数

据分析&再到数据局显示的整个过程的测试%

记录内容 系统稳定运行时间%

测试结果

&"

小时 系统稳定运行无异常

"$

小时 系统稳定运行无异常

%(

小时 系统稳定运行无异常

$,

小时 系统稳定运行无异常

(#

小时 系统稳定运行无异常

'"

小时 系统稳定运行无异常

通过本实验结果分析&可知&全系统能够稳定运行
'"

小时以上&软件运行稳定性可靠&满足使用需求%

C

!

结束语

该文对航天测控站供电系统智能监测系统进行了设计

及实验验证&设计结合上位机服务器与数据采集终端的
>

+

=

架构*上位机服务器与前端页面显示的
>

+

=

架构*数据

采集终端与串口服务器的
8>9

服务架构&并从软硬件两个

方面设计数据采集模块&从数据的存储*分析*显示
%

个

主要功能设计了数据发布模块%通过测试串口终端接入*

网络收发包*上位机服务器数据存储*显示界面刷新等实

验证明了设计方案的可行性%

该设计满足航天测控站的需求&并提出了如下创新点%

!下转第
&+

页"
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投稿网址!
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